ZkuSebni laborator Praha
ZkuSebni laboratof ¢. 1382 akreditovana CIA
FrantiSka Kloze 2316,272 01 Kladno

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 12154/2012

Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem

Zakaznik :

Semcice

294 46 Semcice

Obec Zercice

Cislo zakazKy :
Cislo objednavky :
Dil¢i objednavka :
Prijem vzorku :
VySetireni vzorku :

8893
obj.167 2010 7 6.12.2010
26.9:20112

26.9.2012-1.10.2012

Vzorek ¢islo :
Datum odbéru :
Cas odbéru :
Oznaceni vzorku :
Misto odbéru :
Matrice :

\ zorkoval @
Z.pusob odbéru :
U ¢el odbéru :
Rozsah analyzy :

17922

26.9.2012

9:10

118KO

Kobylnice. dochlorovaci stanice

voda pitna., vodovod

Hrabal Zdenék . Chaberova Zdenka
jednorazovy odber

kontrola

Vvhlaska ¢. 252/2004 Sb.. kraceny rozbor

Mistni méreni

*Limit

L kazatel Hodnota Jednotka TYP Pouziti metoda Nejistota
chlor volny <0.03 mg/l max. 0,30 A | SOP KO 008.01 (st tirmy
HACII)
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
U kazatel Hodnota Jednotka *Limit  TYP Pouzitd metoda Nejistota
amonné ionty <0,02 _ mg/I max. 0.50 A | SOP KO 002 (CSN ISO 7130-1) -
barva <4 mg/l Pt max. 20 A 1 SOP KO 00401 (CSN EN SO -
L 7887)
dusitany 0.015 mg/l max. 0.50 A | SOP KO 003 (CSNEN IS0 =
| | L 10304-1)
dusicnany 31 mg/l Comax. 30 A SOP KO 003 (CSN TN SO 10 %
| | 10304-1)
CHSK-Mn 1.5 mg/l | omax. 3.0 A | SOP KO 016 (CSN TN IS0 r15 %
. | 8467. zmcna /1)
chut’ prijatelna ~ prijatelnd A | SOP KO 062 (INV 75 7340 -
clektricka 94.3 mS/m max. 125 A | SOP KOOI (CSN 1N 27888) 20
konduktivita | ] |
pach prijatelny . piijatelny A | SOP KO 062 (INV 75 7340) -
phi 7.4 6.5-95 | A | SOP KO 033 (CSN SO 10323) 0.15
ke (Zelezo) <0,02 mg/l | max. 0.20 A 1 SOP KO 200 ¢cast A -
zakal 0.20 ZF(n) C max. 5 A | SOP KO 044 (CSN 1N 180 .
| 7027)
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
U kazatel Hodnota Jednotka ~ *Limit  TYP Pouzita metoda Nejistota
'scherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 A 1 SOP KO 900 (CSN N [SO) .
_ 9308-1)
koliformni bakterie 0 KTIT100mI '+ max. 0 A | SOP KO 900 (CSN N 180
9308-1)
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Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem
Zkusebni laborator Praha
ZkuSebni laborator & 1382 akreditovana CIA
FrantiSka Kloze 2316,272 01 Kladno

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 12154/2012

Zakaznik :

Obec Zercice

Semcice

204 46 Semcice

Cislo zakazKy : 8893
Cislo objednavky :
Dil¢i objednavka @ -
Prijem vzorku : 26.9.2012

Vysetieni vzorku :

0bj. 167 2010 7 6.12.2010

26.9.20012- 1.10.2012

\ zorek ¢islo :
Datum odbéru :
Cas odbéru :
Oznaceni vzorku :
Misto odbéru :
Matrice :

\ zorkoval @
Zpusob odbéru :
U ¢el odbéru :
Rozsah analyzy :

17922
26.9.2012

9:10

118KO

Kobylnice. dochlorovaci stanice
voda pitna. vodovod

Hrabal Zdenék . Chaberova Zdenka
jednorazovy odbér

kontrola
Vvhlaska ¢. 252/2004 Sb.. kraceny rozbor

Mistni méreni

U kazatel Hodnota Jednotka *Limit  TYP PouZziti metoda Nejistota
chlor volny 0.05 mg/1 max. 0,30 A | SOP KO 008.01 (set firmy
HACH)
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
U kazatel Hodnota Jednotka *Limit  TYP Pouzitd metoda N\ejistota
amonné ionty <0.02 _ mg/l max. 0.50 A SOP KO 002 (CSN SO T130-1) -
barva <4 mg/l Pt max. 20 A L SOP KO 00401 (CSN N 180
| 7887)
dusitany 0.015 mg/l max. 0.50 A SOP KO 003 (CSNEN IS0 -
L 10304-1)
dusicnany 31 mg/l - max. 30 A SOP KO 003 (CSNEN SO 102
| | L 10304-1)
CHSK-Mn 1.5 mg/l | max. 3.0 A | SOP KO 016 (CSN N IS0 3 %
| 8467. zména /1)
chut’ prijatelna piijatelnd A | SOP KO 062 (INV 75 7340 -
clektricka 94.3 mS/m max. 123 A | SOP KOOI (CSN 1N 27888) 20
konduktivita | |
pach prijateny  prijatelny | A | SOP KO 062 (INV 75 7340) :
pH 7.4 [ } 6.5-9.5 A | SOP KO 033 (CSN IS0 10523 0.13
e (Zelezo) <0.02 mg/l ‘ max. (.20 A | SOP KO 200 ¢ast A -
zakal <0,20 ZF(n) | max. > A | SOP KO 044 (CSN N 180 -
7027)
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
| kazatel Hodnota Jednotka *Limit  TYP Pouzita metoda Nejistota
I-scherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 A SOP KO 900 (CSN N ISO -
| 9308-1)
koliformni bakterie max. 0 A | SOP KO 900 (CSN N IS0 5

0 KTJT100ml
‘ 9308-1)
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Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka l‘ ~ *Limit TYP PouZzita metoda Nejistota
pocty kolonii pii 22°C 0 KTI/ml | max.2x10> | A SOP KO 908 (CSN EN 1SO -
| 6222)
pocty kalonii pii 36°C 0 - KTlml max. 20 A SOP KO 908 (CSN ENISO .
6222)

* Limit (zdroj pro provedeni interpretace) :
Vvhlaska ¢. 2322004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist
Ukazatele oznacené " jsou mimo limit.

Poznimka k odbéru :  Odbér vzorku neni predmétem akreditace.

Misto provedeni zkousKky (pracovisté) :

(1) analyzy provedeny pracovistém Kladno (Frantiska Kloze 2316, 272 01 Kladno). tel. 312292 168. 312292 111

A" akreditovana zkouska

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorku.

Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
[Laborator na pozadani poskytne Gdaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

Metody v sloupei TYP:

Vvsledky Zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsirena nejistota s koeficientem rozsiveni k-2,

coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.

Uvadena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vedouci Zkusebni laboratoie Praha: Galova Pavla. Ing.

Kontroloval : Galova Pavla Ing.
Protokol vyvhotovil: Tumova Kalista
Pocet stran: 2

Dne: 1.10.2012
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