Centrum hygienickych laboratofi QBE/-M/R‘;'E
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem LNy A
Zkusebni laboratof ¢.1388 akreditovana CIA i o

Protokol o zkousce ¢. 80125/2014

Pitna voda

Zakaznik: Obec Zeréice
Semcice
294 46 Semcice

Vzorek &islo : 80125/2014

Termin odbéru od do 1 11.8.2014 9:55 -

Misto odbéru : Zer&ice &.p. 68, RD - koupelna
Matrice : pitna voda - verejny vodovod

Odbér provedi : Nehasilova Pavla DiS. - pracovnik ZU
a dalsi osoby Moravkova Markéta

Zpusob odbéru : SOP VZ 001 Odbér vzork( pitnych vod
Typ odbéru : odbér vzorku je akreditovany

Ugel odbéru : periodicky odb&r

Termin pfijmu do laboratore : 11.8.2014 15:00

Analyzy zahajeny dne 1 11.8.2014

Analyzy ukonéeny dne : 15.8.2014

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokoi reprodukovat jinak nez cely. Vysiedky se tykaji pouze vzorkl, které byly
predmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

Ing. Martin Miejnek Ph.D.
Vedouci Centra hygienickych laboratofi

Zpracovalo: Pracovisté ¢. P4 U Nemocnice, 280 02 Kolin 3 S =
tel.: 321 739 013, e-mail: jmeno.prijmeni@zuusti.cz, www.zuusti.cz

Datum vystaveni protokolu : 18.8.2014 Infolinka: 844 06 06 06 od 8:00 do 15:00 E-mail:info@zuusti.cz
Protokol vyhotovil . Radonska Hana Ing. hana.radonska@zuusti.cz
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www.zuusti.cz Protokol o zkou$ce ¢. 80125/2014

‘Méfeni na misté odbéru v terénu o

| Ukazatel Hodnota | Jednotka \Neiistota *Limit [ Interpretace Ident. zkousky Prac. | Akr.|
I =] [ | |
| chlor volny | <0,05 | mgl/l max. 0,30 vyhovuje | SOP 008 | P4 A

‘
vyhovuje | neuvedena Z

| chut | piijatelna fijatelna N
Ja_m 777;pﬁjatelny y vyhovuje SOP 062 | P4 _} A
pH ] 7.0 - | oz 05:05 whovuie | SOP 033 | P4 | A
_teplotavzorku | 18,0 | ¢ 10% | 8-12 | nehodnoceno SOP042 | P4 | A |
Codbérpitnévody | proveden | | | nehodnoceno | SOPVZOOt | P4 [ A

-

' Vysledky zkousek - chemicka vysetreni ?

. Ukazatel | Hodnota Jednotka@# |Nejistota *Limit Interpretace | Ident. zkousky | Prac. | Akr.
P

| amonné ionty 1 <0,05 mg/l max. 0,50 vyhovuje SOP 070&astCA | P1 A |
| barva =<5 mg/l Pt _max. 20 ~ wyhovuje SOP 004 | P1_ A |
celkovy organicky i 2,3 L ma 10% max. 5,0 ‘1 vyhovuje “ SOP 307 | P1 \ A
uhlik (TOC) | | | | |
 dusi¢nany 42 ‘  omgh | 10% max. 50 | vyhovuje | SOP 003 ¢astA P1 *FA~
dusitany | <005 . mal  max.050 | _ vyhovuje | SOP 003 &astA Pl |A |
chloridy 84 mgh | 10% _ _ max 100 | vyhovuje sOP003&astA | P1 A
 elektricka konduktivita 107 | mSim | 3% max. 125 © | vyhovuje SOP 011 Pl A
| zékal | o016 | zFm | 10% | max5 vyhovuje | SOP 044 I B .
| Fe (zelezo) | <002 mg/l ‘ max. 0,20 vyhovuje | soP200gastA | Pl A |
| Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetieni ‘ |
. Ukazatel Hodnota \ Jednotka T *Limit | Interpretace Ident. zkousky | Prac. | Akr. |

KTJ/100ml max. 0 | wyhovuje SOP 900 Pt A
SOP 900 P1_ A

KTJ/100ml | max. 0 ! vyhovuj
 KTJA0OMI | max.0 yhovuje A
KTyml | max 200 nehodnoceno | SOP 908 P1 A

KTJ/ml 1 max. 40 | nehodnoceno ‘ SOP 908 P1 A

Escherichia coli ' 0
_koliformni bakterie
| potty kolonii pfi 22°C
| poéty kolonii pfi 36°C 3

Poznamka k ukazateli : Z = proved| zakaznik (provozovatel)

Metody v sloupci Akr.: A- akreditovana zkouska,N - neakreditovana zkouska

Vysvétlivky a zkratky: <-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operacni postup, Akr. - akreditace
*** _ nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnoté v pasmu nejistoty méfeni
7U-Zdrav.Ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

*Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska MZd ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha ¢.1

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako rozéifena nejistota s koeficientem rozsireni k=2, coz pro
normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95 %
konfidenéni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratore:

Laboratof je zplsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. Laboratof ma pfiznan fiexibiini rozsah
akreditace. Laboratof muze modifikovat své metody zkousSeni, rozsifovat rozsah zkougenych parametrt a/nebo aplikovat zkousku na
jiny predmét akreditace za predpokladu, e princip méfeni zustava zachovan.

Zprava, hodnoceni vysledku:Vzorek v hodnocenych ukazatelich vyhovuje pfislusné legislative.
Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisté) :

Pracovisté . P4 U Nemocnice, 280 02 Kolin 3
Pracovisté &. P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralove

Konec vysledkové &asti protokolu o zkousce -
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